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考虑电能共享的楼宇虚拟电厂协调优化调度
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摘　要:为促进楼宇节能,实现不同楼宇内分布式能源的协调控制管理,首先搭建包含风电、光伏、储能设备、电动汽

车以及柔性负荷的楼宇虚拟电厂框架,并阐述虚拟电厂内能量与信息的流向;然后,构建楼宇虚拟电厂的协调优化

调度模型,以净成本最低为目标函数,并考虑不同楼宇间电能的优化共享;最后,以一个包含居民楼、商业楼、办公楼

的楼宇虚拟电厂为例,针对不构建虚拟电厂、楼宇虚拟电厂调度楼宇内各单元、楼宇虚拟电厂调度楼宇内各单元及

楼宇间电能共享3种场景进行分析,对比3种场景下的调度结果以验证上述模型的有效性。结果表明:该模型可以

实现楼宇内以及不同楼宇间电能的协调优化,有效地改善了虚拟电厂的经济性和负荷情况。
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Abstract:Inordertopromotebuildingenergyconservationandrealizethecoordinatedcontrolandmanagementofdis-

tributedenergyindifferentbuildings,thispaperfirstlybuildsabuildingvirtualpowerplantframeworkincluding

windpower,photovoltaics,energystorageequipment,electricvehiclesandflexibleloads,andexpoundstheflowof

energyandinformationinthevirtualpowerplant.Then,takingthelowestnetcostastheobjectivefunction,acoor-

dinatedandoptimizedschedulingmodelofbuildingvirtualpowerplantisconstructed,whichalsoconsiderstheopti-

malsharingofelectricenergybetweendifferentbuildings.Finally,takingabuildingvirtualpowerplantincludinga

residentialbuilding,acommercialbuildingandanofficebuildingasanexample,threescenarios,i.e.,notconstruc-

tingavirtualpowerplant,buildingvirtualpowerplantschedulingeachunitinthebuildingandbuildingvirtualpower

plantschedulingunitsinabuildingandpowersharingbetweenbuildings,areanalyzed.Theschedulingresultsinthe

threescenariosarecomparedtoverifytheeffectivenessoftheabovemodels.Theresultsshowthatthemodelcanre-

alizethecoordinatedoptimizationofelectricenergywithinthebuildingandamongdifferentbuildings,andeffectively

improvetheeconomyandloadofthevirtualpowerplant.
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　　随着能源短缺和温室效应的日益加重,国家对

清洁能源的重视程度不断地提高,这使得具有节能、

环保等优点的分布式能源被广泛应用[1],楼宇侧也

开始集成越来越多的分布式能源[2-4]。通过对分布

式能源的协调优化管理,可以提高楼宇运行的经济

性,充分挖掘楼宇建筑节能减排与调峰的潜力[5-6]。

然而,由于各楼宇通常都是独立运行,彼此间缺乏信

息交流以及能量交互,难以实现整体经济效益的最

大化[7]。构建以楼宇为主体的楼宇虚拟电厂(virtu-

alpowerplant,VPP)系统,为解决上述问题提供了

手段。VPP通过先进的信息通信技术对各楼宇内

分布式能源进行协调优化管理,可以有效地解决楼

宇内分布式能源随机性大、可控性低等问题,充分利

用不同楼宇用电行为的良好互补特性,提升系统整

体的经济效益。如何对楼宇 VPP进行协同优化管

理是目前研究的热点。

国内外已有众多学者针对 VPP的优化调度展

开相关研究。文献[8]考虑了可削减负荷、可转移负

荷以及可平移负荷3类柔性负荷,以柔性负荷作为

虚拟电厂主要的可调度资源,建立了成本最低、环保

效益最优的多目标优化模型;文献[9]计及分布式储

能对虚拟电厂收益的影响,比较了不同类型储能设

备参与下的调度结果;文献[10]提出了一种含新能

源发电机组、电动汽车以及燃气轮机的 VPP经济调

度优化模型,通过电动汽车和可控电源的配合平抑

新能源出力的偏差,并且分析了在不同渗透率下电

动汽车对 VPP经济性和各单元出力的影响;文献

[11]研究了多区域 VPP的经济调度,实现了不同区

域、不同类型分布式能源间的协调互补,以多区域间

电能共享的方式提高了 VPP内电能的利用率,有效

地降低 VPP的总成本。

上述文献侧重地考虑了柔性负荷、储能设备、电

动汽车以及新能源机组等分布式能源的优化,但极

少有文献将楼宇内多种类分布式能源作为调度对

象,而且针对 VPP内不同性质区域间协调优化的研

究相对较少。在此背景下,本文提出一种考虑不同

性质楼宇间电能共享的楼宇 VPP日前优化调度模

型。首先,综合考虑楼宇内风电、光伏(photovolta-

ic,PV)、储能设备(energystoragesystem,ESS)、

电动汽车(electricvehicle,EV)以及柔性负荷,阐述

了楼宇 VPP的结构与基本原理,其中柔性负荷在楼

宇中主要包含以下3类。

1)可削减负荷。可承受一定中断或降功率、减

少时间运行的负荷,根据供需情况对其进行部分或

全部削减。

2)可转移负荷。各时间段用电量可灵活调节,

但要满足转移后整个周期负荷总量与转移前保持

不变。

3)可平移负荷。负荷供电时间可按计划变动,

负荷需整体平移,用电时间跨越多个调度时段。

其次,建立以 VPP净成本最低为目标的优化模

型,制定楼宇内各单元的日前出力计划,并通过楼宇

间的电能共享实现电能的就近消纳,提高了电能在

内部的利用效率,进一步降低了 VPP的净成本。最

后,以一个包含居民楼、商业楼、办公楼的楼宇 VPP
为例进行分析,验证了上述模型的有效性。

1　楼宇 VPP的结构与基本原理

根据功能不同,楼宇通常分为居民楼宇、商业楼

宇以及办公楼宇,本文所研究的楼宇类型主要包括

这3种类型。不同性质的楼宇在负荷特征、新能源

以及储能等方面具有一定区别。在负荷特征上,由

于3类楼宇社会职能不同,居民楼宇全天负荷波动

不大,而商业楼宇与办公楼宇负荷规律较为相似,即

在营业时间负荷较大,停业时间负荷几乎为零。由

于楼宇功能性不同,因此与商业楼宇相比,办公楼宇

的特征在于各时刻负荷总量较小。新能源发电和储

能容量的大小通常与楼宇规模有关,通常居民楼宇

和商业楼宇规模较大,其新能源出力以及储能容量

不小于办公楼宇。由于不同楼宇的在负荷、新能源

和储能上的区别,使得楼宇间电能具有一定互补性,

因此楼宇间电能共享具有可行性。楼宇 VPP的结

构如图1所示。考虑每个楼宇内部均包含风电、

PV、ESS、EV 以及柔性负荷,由 VPP控制中心对

VPP内部各聚合单元进行统一协调控制。VPP控

制中心负责收集电网以及楼宇内部各单元的信息,

根据所整合的信息,实现经济高效日前用电计划的

制定,并发送调度指令控制各单元的运行。

为了实现电能在 VPP内部的高效利用,减少因
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电网购售电的电价差所带来的运行费用[12-13],由

VPP控制中心控制协调楼宇间电能的双向流动,考

虑楼宇间电能的共享,当某个楼宇出现缺电的情况,

VPP控制中心将会发送调度指令,控制余电的楼宇

向缺电的楼宇传输电能,多余的部分电能直接在

VPP内部消耗,而不再向电网售电。单栋楼宇内部

的结构如图2所示[7]。

能量流
居民楼

信息流
商业楼 办公楼

电网VPP
控制中心

… …

图1　楼宇虚拟电厂

Figure1　StructureofbuildingVPP
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交流
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电动汽车电动汽车电动汽车

信息流 能量流

图2　楼宇内部结构

Figure2　Internalstructureofthebuilding

2　楼宇 VPP的优化调度模型

2.1　目标函数

VPP控制中心根据收集到的信息,合理地控制

楼宇内部各单元的出力,协调楼宇间的电能共享过

程,优先在 VPP内部消纳电能,当 VPP整体出现电

能缺额时,再与电网进行交互。VPP以整体的净成

本最小为优化目标,其最小净成本为

C=

min ∑
T

t=1
∑
N

i=1
CM

i,t+CG
i,t+CES

i,t+CEV
i,t( ) +CL

com[ ]

(1)

式中　T 为调度周期内的总时段数;N 为楼宇数

量;CM
i,t 为同电网的交互成本;CG

i,t 为新能源发电机

组的维护成本;CES
i,t 为 ESS的运行维护成本;CEV

i,t

为EV电池的损耗成本;CL
com 为柔性负荷用户的补

偿成本。

1)楼宇 VPP同电网的交互成本为

CM
i,t=ωnet

i,tCbuy
t Pbuy

i,t - 1-ωnet
i,t( )Csell

t Psell
i,t (2)

式中　Cbuy
t 、Csell

t 分别为t时段电网的购电价格以

及售电价格,本文购电、售电价格均采用分时电价;

Pbuy
i,t 、Psell

i,t 分别为楼宇i在t时段的购电功率与售

电功率。若楼宇购电,则布尔变量 ωnet
i,t 置1,售电则

置0,保证了楼宇每个时段不能同时购电和售电。

2)为了维护风电、光伏的正常运行,通常会产生

一定的维护费用,即

CG
i,t=CWPW

i,t+CPVPPV
i,t (3)

式中　CW 、CPV 分别为风、光单位出力时产生的维

护成本;PW
i,t 、PPV

i,t 分别为楼宇i在t时段的风、光

出力。

3)ESS充放电会产生一定的运行维护费用,即

CES
i,t=CES PES

i,t (4)

式中　CES 为 ESS的单位维护成本;PES
i,t 为楼宇i

在t时段ESS的充放电功率。

4)由于EV电池总循环寿命有限,随着充电次

数增加,EV 电池会不断损耗[14]。本文只考虑 EV
集群的有序充电状态,不考虑EV集群的放电情况,

因此EV电池损耗成本为

CEV
i,t =CEVPEV

i,t (5)

式中　CEV 为EV电池的单位损耗成本;PEV
i,t 为楼

宇i在t时段EV集群的充电功率。

5)为了激励电力用户参与需求响应,实现削峰

填谷,需要给予用户一定的补偿费用[15-16],即

CL
com =Ccut

com +Ctr
com +Csh

com (6)

式中　Ccut
com 为可削减负荷的补偿成本;Ctr

com 为可转

移负荷的补偿成本;Csh
com 为可平移负荷的补偿成

本。以下分别对3类负荷的补偿成本做详细介绍。

可削减负荷根据供能的充裕程度,对该时段的

负荷功率进行一定比例的削减。可削减负荷的补偿

成本为

Ccut
com =Ccut∑

T

t=1
∑
N

i=1
Pcut_old

i,t -Pcut
i,t( )ωcut

i,t (7)

式中　Ccut 为可削减负荷的单位补偿费用;Pcut_old
i,t
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为可削减负荷的预测量;Pcut
i,t 为楼宇i在t时段削

减后的负荷功率;布尔变量 ωcut
i,t 表示楼宇i在t时

段是否削减负荷,是则置1,否则置0。

在可调度的时段内,可转移负荷能够在用户总

用电量保持不变的情况下进行负荷功率的转移,灵
活的调节各时段功率。假设楼宇i用户可接受的转

移时段区间为[tr-
i ,tr+

i ]。可转移负荷的补偿成

本为

Ctr
com =Ctr∑

tr+
i

t=tr-
i

∑
N

i=1
Ptr

i,tωtr
i,t (8)

式中　Ctr 为可转移负荷的单位补偿费用;Ptr
i,t 为

楼宇i在t时段参与转移的负荷功率;ωtr
i,t 为楼宇i

在t时段的转移状态,转移则置1,否则置0。

可平移负荷只能实现整体负荷在一定范围内的

平移,其用电时间不可中断,必须保持用能的连续

性。假设楼宇i 内可平移负荷原始用能区间为

[tstart
i ,tend

i ],可 接 受 的 平 移 时 段 区 间 为 [tsh-
i ,

tsh+
i ],tsh

i 为平移后负荷的起始时刻。可平移负荷

的补偿成本为

Csh
com =Csh ∑

tsh
i +tend

i -tstart
i

t=tsh
i

∑
N

i=1
Psh

i,tωsh
i,t (9)

式中　Csh 为可平移负荷的单位补偿费用;Psh
i,t 为

楼宇i在t时段参与平移的负荷功率;ωsh
i,t 为楼宇i

在t时段的平移状态,平移则置1,否则置0。

2.2　约束条件

1)楼宇内部功率平衡。

PW
i,t+PPV

i,t+PESD
i,t +Pbuy

i,t + ∑
N

k=1,k≠i
PIN

i,k,t=

PESC
i,t +PL

i,t+PEV
i,t +Psell

i,t + ∑
N

k=1,k≠i
POUT

i,k,t

PL
i,t=PL_base

i,t +PL_cut
i,t +PL_tr

i,t +PL_sh
i,t

ì

î

í

(10)
式中　PESC

i,t 、PESD
i,t 分别为楼宇i在t时段 ESS的

充、放电功率;PL
i,t 为楼宇i 在t 时段的总负荷功

率;PL_base
i,t 为基础负荷功率;PL_cut

i,t 为可削减负荷功

率;PL_tr
i,t 为可转移负荷功率;PL_sh

i,t 为可平移负荷功

率;PIN
i,k,t 、POUT

i,k,t 分别为t时段楼宇k输入到楼宇i
的功率以及楼宇i输出到楼宇k的功率。

2)储能设备约束。

SES
i,t=SES

i,t-1+ηESC
i PESC

i,t -
PESD

i,t

ηESD
i

(11)

SES,min
i ≤SES

i,t ≤SES,max
i (12)

SES
i,0=SES

i,T (13)

0≤PESC
i,t ≤ωESC

i,tPESC,max
i,t (14)

0≤PESD
i,t ≤ωESD

i,tPESD,max
i,t (15)

0≤ωESC
i,t +ωESD

i,t ≤1 (16)

式(11)~(16)中　SES
i,t 为楼宇i在t时段ESS的蓄

电量;SES,min
i 、SES,max

i 分别为楼宇i中ESS的最小、

最大容量;ηESC
i 、ηESD

i 为楼宇i中ESS的充、放电效

率;SES
i,0、SES

i,T 分别为楼宇i 中 ESS的始末状态;

ωESC
i,t 、ωESD

i,t 分别为楼宇i在t时段 ESS是否充、放
电,是则置1,否则置0。式(11)、(13)保证 ESS在

调度周期内的连续性,式(16)保证一个时段内 ESS
不能同时充放电。

3)EV集群约束。本文考虑 EV 集群有序充电

的建模,并未考虑EV的放电情况,因此楼宇i内的

EV集群在t时段的充电功率要小于该时段可调度

电动汽车的最大充电功率,即

0≤PEV
i,t ≤PEV,maxNEV

i,t (17)

式中　PEV,max 为单辆EV的最大充电功率;NEV
i,t 为

楼宇i在t时段可调度EV的数量。

同时,由于本文考虑楼宇内 EV 集群参与调度

的情况,EV 数量较多,因此采用宏观上平均化出

力[17],对EV集群的电量做如下约束:

SEV
i,t ≤γNEV

i SEV,max (18)

式中　 NEV
i 为楼宇i 中 EV 的总数量;SEV,max 为

EV电池的最大容量;γ 为状态系数,其值小于1,用
来保证EV充电的安全性。

此外,调度周期内各楼宇中 EV 的充电电量总

额应满足调度周期内EV的充电电量需求,即

∑
T

t=1
PEV

i,t ≥PEV,demand
i (19)

式中　PEV,demand
i,t 为楼宇i调度周期内EV的充电电

量需求。

最后,鉴于目前文献中关于 EV 的调度模型均

未计及 EV 用户出行的满意度情况,本文考虑 EV
用户的满意度约束,指标详见文献[18]。假设 EV
用户根据自身出行习惯进行充电时,其满意度最高,

则约束为

∂EV
i =1-

∑
T

t=1
P0

i,t-PEV
i,t Δt

∑
T

t=1
P0

i,tΔt
≥∂EV,min

i (20)
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式中　∂EV
i 为调度后 EV 用户的满意度;∂EV,min

i 为

EV用户最低的满意度需求;P0
i,t 为用户满意度最

高情况下楼宇i在t时段EV的充电功率。

4)柔性负荷约束。对于可削减负荷,为了保证

用户用电的舒适性,不能频繁的对用户负荷进行削

减,需要对削减次数以及削减时间进行约束[19],即

∑
T

t=1
ωcut

i,t ≤Ncut
i (21)

∑
t+T

cut,max
i

+1

t=1
1-ωcut

i,t( ) ≥1 (22)

∑
t+T

cut,max
i

-1

t=1
ωcut

i,t ≥Tcut,min
i ωcut

i,t-ωcut
i,t-1( ) (23)

式(21)~(23)中　Ncut
i 为楼宇i可削减负荷的最大

削减次数;Tcut,min
i 、Tcut,max

i 为楼宇i的最小、最大连

续削减时间。

对于可转移负荷,由于设备的频繁启停会影响

用户的正常用电,因此除了对转移功率进行约束外,

还需要对可转移负荷的最小持续时间进行约束,即

ωtr
i,tPtr,min

i ≤Ptr
i,t ≤ωtr

i,tPtr,max
i (24)

∑
tr-
i +T

tr,min
i

-1

t=tr-
i

ωtr
i,t ≥Ttr,min

i ωtr
i,t-ωtr

i,t-1( ) (25)

式中　Ptr,min
i 、Ptr,max

i 为楼宇i可转移负荷的最小

值和最大值;Ttr,min
i 为楼宇i可转移负荷的最小持

续运行时间。

对于可平移负荷,只需满足平移后负荷的运行

时间在用户可接受的时间范围内,即

tsh-
i ≤tsh

i ≤tsh+
i (26)

tsh-
i ≤tsh

i +tend
i -tstart

i ≤tsh+
i (27)

　　5)楼宇间电能交互约束。

POUT
i,k,t=PIN

k,i,t (28)

0≤POUT
i,k,t ≤PEX,max

i,k ωEX
i,k,t (29)

0≤PIN
i,k,t ≤PEX,max

i,k 1-ωEX
i,k,t( ) (30)

式中　PEX,max
i,k 为楼宇i与楼宇k 功率交互的上限

值;ωEX
i,k,t 为在t时段楼宇i是否输送电能至楼宇k,

是则置1,否则置0。ωEX
i,k,t 的引入保证了每个时段电

能的输送方向唯一。

2.3　模型求解

由于上述模型为混合整数线性规划模型,因此

本文在 MATLAB2016b平台下调用 CPLEX 线性

求解器对模型进行求解。

3　算例分析

3.1　算例数据

本文以一个包含居民楼、商业楼、办公楼的楼宇

VPP作为研究对象验证上述模型的合理性。每个楼

宇均含有风电、PV、ESS、EV以及柔性负荷,每个楼宇

在满足自身用电需求的前提下均可对外输送电能。

1)电价参数。本文以1h为一个时段,共24个

调度时段。本文所用分时电价见表1,其中峰时段

为10:00—15:00、18:00—21:00;平时段为07:00—

10:00、15:00—18:00、21:00—23:00;谷 时 段 为

00:00—7:00、23:00—24:00。

2)风光预测值以及负荷相关数据。居民楼、商

业楼、办公楼的风光出力以及负荷的预测情况如图

3所示。3类柔性负荷的相关参数如表2~4所示。

表1　系统购电及售电价格

Table1　Purchaseandsalepriceofelectricity 元

交易方式
购电及售电价格

峰时段 平时段 谷时段

购电 0.83 0.49 0.17

售电 0.65 0.38 0.13
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（a） 居民楼风光及负荷情况
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（b） 商业楼风光及负荷情况
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（c） 办公楼风光及负荷情况

时间/h
2520151050

基础负荷
可平移负荷

可削减负荷
风电预测出力

可转移负荷
光伏预测出力

图3　风光出力和负荷的预测情况

Figure3　Predictedpowercurveofphotovoltaic,
windandload
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3)ESS参数。本文中 ESS的额定容量为500

kW·h,最低容量为额定容量的30%,最大容量为

额定容量的95%,初始容量为额定容量的40%。

4)EV参数。3个楼宇内均包含30辆可调度的

EV,单辆EV单位时间最大充电功率为7kW,电池

表2　可削减负荷调度参数

Table2　Reducableloadschedulingparameters

楼宇类型
Tcut,min

i /

h

Tcut,max
i /

h

Ncut
i /

次

Ccut/

(元· (kW·h)-1)

居民楼 2 4 8 0.2

商业楼 2 4 8 0.2

办公楼 2 4 8 0.2

表3　可转移负荷调度参数

Table3　Transferableloadschedulingparameters

楼宇

类型

tr-
i ~

tr+
i

Ptr,min
i ~

Ptr,max
i

/kW

Ttr,min
i

/

h

Ctr/

(元· (kW·h)-1)

居民楼 02:00—18:00 20~50 2 0.15

商业楼 00:00—16:00 30~60 2 0.15

办公楼 00:00—16:00 20~30 2 0.15

表4　可平移负荷调度参数

Table4　Shiftableloadschedulingparameters

楼宇类型
tstart
i ~

tend
i

tsh-
i ~

tsh+
i

Csh/

(元· (kW·h)-1)

居民楼 18:00—22:00 02:00—19:00 0.15

商业楼 11:00—15:00 00:00—17:00 0.15

办公楼 11:00—15:00 00:00—16:00 0.15

容量为64kW·h。此外,通过蒙特卡洛模拟算法

可以预测出考虑用户出行规律的 EV 充电负荷曲

线,具体方法见文献[20],预测结果如图4所示。

180
160
140
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100
80
60
40
20

功
率
/k
W

时间/h

2520151050

居民楼
商业楼
办公楼

图4　EV充电负荷预测

Figure4　PredictedchargingloadofEV

3.2　仿真结果分析

由图3可知,人员的活动规律和负荷的变化有

着密切的关联。居民楼负荷功率全天波动不大,变

化相对平稳,00:00时负荷相对较低,用能高峰期出

现在10:00—14:00和20:00—22:00时段,呈现双

峰特性;商业楼和办公楼负荷曲线相似,其白天的负

荷用量很大,夜晚的用量几乎为0。商业楼和办公

楼自营业开始起,负荷功率迅速提升,营业时间内一

直保持高峰电力负荷,营业时间外保持较低的用能

以满足部分设备运行。由于不同楼宇用能高峰出现

在不同时刻,负荷特性差异较大,具有互补互济的特

点,因此在满足自身用电需求的情况下,各楼宇间可

以实现有效的电能共享。居民楼、商业楼、办公楼的

优化结果见图5~7。
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图5　居民楼功率分配情况

Figure5　Powerdistributionofresidentialbuilding
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图6　商业楼功率分配情况

Figure6　Powerdistributionofcommercialbuilding
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图7　办公楼功率分配情况

Figure7　Powerdistributionofofficebuilding

　　由图5可知,VPP通过对分布式能源的合理调

度使得楼宇同电网的交互电量发生了变化。由于风

电、PV 属于可再生能源,因此设置风光维护成本低

于购电价格,激励用户对风光出力进行全消纳,减少

用户从电网的购电量。在分时电价的引导下,EV
用户选择在电价较低的时段充电,但在满意度的约

束下,用户不能完全摒弃原有的充电习惯。EV 原

本的充电高峰期在 18:00—21:00 时 段,而 其 中

18:00—20:00恰好处于电价的峰时段,因此用户避

免了在该时段充电,选择在晚间凌晨低电价时段充

电。柔性负荷的分布也发生了变化。由于削减次数

限制,可削减负荷优先在10:00—13:00及18:00—

21:00这2个负荷高峰时段进行削减;由于最小持

续时间的限制,可转移负荷转移到了04:00—08:00
负荷低谷时段;可平移负荷整体平移至05:00—

09:00,保持了负荷的连续性。在电价低谷时段ESS
选择充电储存电量,而在10:00—14:00和19:00—

20:00电价较高,因此ESS在该时段内向楼宇供电,

降低了楼宇在电价高峰时段的购电量,从而减少楼

宇的净成本。另外,在00:00—06:00,其他楼宇的

电能有所剩余,而居民楼宇自给的电能不足以满足

用能需求,因此其他楼宇向居民楼宇供电,若仍未满

足电能需求再向电网购电。由于电能共享具有不计

成本、共享互惠的特点,因此通过楼宇间的电能交

互,可以减少居民楼宇的购电费用。

由图6可知,商业楼宇的负荷特性与居民楼宇

不同,其 负 荷 的 峰 谷 差 远 远 大 于 居 民 楼 宇。在

00:00—06:00,商业楼宇负荷量很小,因此除了用于

满足用户负荷以及ESS的充电外,大量的风电出力

输送至其他楼宇。由于电价较低,多数 EV 用户也
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选择在00:00—06:00充电,减少其充电成本,同样

存在部分用户不愿完全放弃原有的充电习惯,选择

在原有的时段进行充电。可削减负荷在11:00—

14:00与17:00—20:00这2个负荷高峰时段进行

削减;可转移负荷转移至01:00—06:00,可平移负

荷平移至01:00—05:00,均实现了一定程度上的削

峰填谷。而在电价的峰时段,ESS向商业楼宇供电,

使得商业楼宇从电网购入的电功率减少。除此之

外,在10:00—13:00存在余电楼宇向商业楼宇供

电,进一步减少了该时段商业楼宇的购电量。

由图7可知,办公楼宇的负荷特性与商业楼宇

相 似,但 其 负 荷 总 量 小 于 商 业 楼 宇。因 此,除

00:00—06:00,办公楼宇在10:00—13:00同样出现

电能过剩,在这2个时段内办公楼宇向缺电楼宇供

电,减轻其供电压力。由于负荷特性相似,因此办公

楼宇柔性负荷优化后的分布相似于商业楼宇。而办

公楼宇和商业楼宇中 EV 用户的充电习惯不同,因

此其EV充电负荷的分布有一定的区别,但在电价

引导下,EV用户仍选择电价较低的时段进行充电。

图8 为 VPP 内 楼 宇 的 电 能 共 享 情 况。在

00:00—06:00,商业楼宇以及办公楼宇向居民楼宇

传输电能,以满足居民楼宇的用能需求。通过电能

共享,居 民 楼 宇 从 电 网 的 购 电 量 大 大 减 少,在

03:00—05:00甚至无需从电网购电。另外,由于商

业楼宇与办公楼宇的负荷曲线规律较为相似,缺电

与余电时段大致相同,电能的互补性、共享性相对较

弱,因此在大多数时段两者间不存在电能共享,但办

公楼宇各个时段负荷量较少,在10:00—13:00电能

有所剩余,而商业楼宇负荷较重,在该时段缺电较为

严重,因此办公楼宇的剩余的电量并没有出售给电

网,而是输送给负荷较重的商业楼宇,在一定程度上

减少了其购电成本。
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图8　电能共享情况

Figure8　Powersharingbetweenbuildings

3.3　场景分析

为验证楼宇内部单元合理调度以及楼宇间电能

共享对 VPP净成本的影响,本文设置3种场景进行

对比分析。场景1,楼宇内部单元不参与 VPP的优

化调度;场景2,楼宇内部单元参与 VPP的调度,但

不考虑楼宇间的电能共享;场景3,楼宇内部单元参

与 VPP的调度,考虑楼宇间的电能共享。

楼宇 VPP的构建不仅可以减少净成本、提高经

济性,还能对负荷起到一定的调节作用。本文将除

去楼宇 VPP自给电能后,需要由电网供能的负荷定

义为等效负荷,等效负荷的峰谷差可以反映 VPP的

优化运行对系统负荷的影响,因此本文将 VPP的净

成本和等效负荷的峰谷差作为评估优化结果的2个

指标。

1)成本对比。表5对比了3种场景下的各项成

本。由表5可知,场景1中柔性负荷用户不参与需

求响应,ESS不工作,无需支付柔性负荷的补偿费用

以及ESS的维护费用,因此其补偿成本和维护成本

均低于场景2。但场景2中楼宇内部单元参与 VPP
的优化调度,各单元相互协调配合,充分地利用了

VPP内部资源实现电能自给,减少了向电网的购电

电量,因此场景2的购电成本相较于场景1减少了

18.9%,反而使得场景2的净成本减少了12.8%;

相比于场景2,场景3的购电成本进一步减少。

这是由于场景3中考虑了楼宇间的功率的共享,实

现了重负荷楼宇向轻负荷楼宇供电,减少了重负荷

楼宇的购电电量,从而使净成本减少了2.31%。说

明与各个楼宇单独优化相比,多个楼宇联合调度的

VPP模型能够更加有效地利用楼宇内的电能,实现

资源的合理分配,从而获得更好的经济效益。

2)等效负荷对比。表6对比了3种场景下等效

负荷的相关数据。

表5　3种场景下的成本对比

Table5　Comparisonofcostsunderdifferent

scenarios 元

场景 补偿成本 维护成本 购电成本 净成本

1 0 2406 14742 17148

2 413 2587 11959 14959

3 413 2596 11605 14614
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表6　3种场景下的等效负荷对比

Table6　Comparisonofequivalentloadsunder

differentscenarios kW

场景
等效负荷

最大值 最小值 峰谷差

1 2142 -721 2863

2 1992 -259 2251

3 1992 0 1992

由表6可知,与场景1相比,场景2中由于EV、

ESS、柔性负荷的调节,VPP在峰时段和平时段从电

网购入的电能减少,更多的在谷时段购入电能,这使

得其等效负荷的最小值从-721kW(等效负荷为负

表示向 电 网 卖 电)增 加 到 -259kW,最 大 值 从

2142kW 减少到1992kW,等效负荷的峰谷差值

降低了21.38%。与场景2相比,由于场景3中考

虑了电能共享,余电楼宇会将电能传输至缺电楼宇,

减少了负荷低谷时段向电网的馈电量,进一步提高

了电能在内部的利用率,使得等效负荷的峰谷差减

少了11.51%。

综合上述分析,楼宇内部单元的优化协调和楼宇

间的电能共享均可以有效地降低 VPP的净成本、减

少等效负荷的峰谷差。证明了本文所提模型,无论在

经济性上还是对负荷的改善作用上均有一定优势。

4　结语

本文以聚合了风电、PV、ESS、EV 以及柔性负

荷等分布式能源的楼宇作为研究对象,构建了考虑

楼宇间电能共享的楼宇 VPP优化调度模型,可以实

现不同性质楼宇和不同类型聚合单元电能的协调优

化,在降低 VPP净成本的同时,可以有效改善系统

的负荷情况。通过算例分析以及场景比对,得到以

下结论。

1)通过楼宇内部不同类型聚合单元的协调优化

互补,提高了各单元出力在楼宇内部的利用效率,减

少了从电网的购电量,使系统更具经济性。另外,由

于分时电价对用户的引导作用,更多用户选择在负

荷低谷时段用电,改善了系统的负荷水平。

2)通过楼宇间的电能共享,使得余电楼宇向缺

电楼宇供电,实现楼宇间电能的互补,促进了电能在

VPP内部的高效利用,进一步改善了 VPP的经济

性和负荷水平。

3)本文构建的楼宇VPP优化调度模型只考虑了

电能的协调优化。而在能源互联网的背景下,未来可

以考虑楼宇内部以及楼宇之间的电、热、冷多能互补,

针对楼宇综合能源系统的优化调度做进一步研究。
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